pavimento

demolire boiler, scambiotore, pompoa di ricircolo,
e ripristino del pavimento come
'esistente superficie 20 mq

boiler

caditoia da
mantenere

Pulsante di
sgancio

Generatore Generatore
di vapore di vapore

Tubi di sicurezza e
carico al vaso aperto

conna
fumaria

Ai rodiotor

61

fumaria

Valvola

. . X
intercettazione

GAS esistente
al PT

S0mc/h S0mc/h  SOmc/h

12,86mca 12,86mca 12,86mca

Scombiatore
Qa.C.S.

, 70mc/h
3 8,5mca 3

Ruodro
elettric

conna
fumaria

70mc/h ,70mc/h

'8,5mca 3 8,5mca

Ruadro
elettrico
esistente

Boiler
solare

00 [28/0%/2018 ESECUTIVO

REVSONE] D AT A EMISSIONE

DISEGNATO|[CONTROLLATO[APPROVATO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI E SICUREZZA

STUDIO TECNICO
Dott. Ing.Marco Bartoli

53100 SIENA
VIA L. CIALFI, 23
TEL 0577/51346
TEL 0577/51346

Y&0 - o

COMMITTENTE

Tel: +39 0577-46001

Via Campansi n.18 — 53100 SIENA

Gttadi Sena

Aznienda Pubblica Serviz alla Persona

PROGETTO | [J Preliminare | O Definitivo

| Esecutivo

| O As suilt

Sostituzione di Boiler

A2

OGGETTO REV.
PIANTA P-1S - STATO ATTUALE 0 0 O ']
SERIE ARCHIVIO N° SCALA FILE

IMPIANTI MECCANIC| 2018 1:50 ASP SIENA

il presente disegno e’ di nostra proprieta’ e ne e’ proibita la riproduzione o il trasferimento senza autorizzazione scritta




